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LEGENDA SIMBOLI 001 002

SIMBOLI
LEGENDA

N.B. LE APPARECCHIATURE DI COLORE ROSSO SONO QUELLE DI NUOVA INSTALLAZIONE
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NORMATIVE APPLICATE 002 003

CEI EN 60617 Segni grafici per schemi
CEI EN 60073 Principi fondamentali e di sicurezza per le interfacce uomo-macchina, la marcatura e l’identificazione

CEI EN 61082

NORMATIVE APPLICATE

Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica

CEI EN 62491 Sistemi industriali, installazioni ed equipaggiamenti e prodotti industriali - Etichettatura di cavi e di conduttori
CEI EN 81346 Sistemi industriali, installazioni e apparecchiature e prodotti industriali - Principi di strutturazione e designazioni di riferimento

CEI 16-6 Codice di designazione dei colori

CEI EN 60947 Apparecchiatura a bassa tensione

CEI EN 61439 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)

CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua

CEI EN 61496 Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione

CEI EN 50290 Cavi per sistemi di comunicazione
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SIGLATURA DISPOSITIVI 003 004

-AFxx Plc e centraline di controllo
-BAxx Trasformatore di misura di tensione

-BGxx Finecorsa ed encoders

-BPxx Pressostati e vacuostati
-BTxx Sensori di temperatura

-FCxx Portafusibili
-GPxx Pompe
-KFxx Contattori e relè
-KHxx Regolatori valvole
-PFxx Spie ed indicatori luminosi

-PHxx Monitor e pannelli operatore

-QBxx Sezionatori
-QFxx Interruttori automatici
-QMxx Elettrovalvole

-SAxx Selettori

-SBxx Pulsanti

-TAxx Trasformatori ed alimentatori

-WFxx Hub, switch e concentratori bus

xx Numero progressivo

SIGLATURA DISPOSITIVI

-BFxx Flussostati -TBxx Inverters e variatore di frequenza

-QAxx Avviatori stella triangolo o statici

-FAxx Scaricatori di sovratensioni

-PJxx Avvisatori acustici

-QNxx Valvole di regolazione

-SFxx Potenziometri
-BCxx Trasformatore di misura di corrente

-BKxx Orologi e temporizzatori

-PGxx Strumenti e display

-BLxx Sensori di livello

-BWxx Celle di carico
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SCHEMA UNIFILARE 004 005

-TA07-TA04

-QF05-QF02 -QF08

-TA09
-KF06-KF03

ARRRIVO DA
QUADRO GENERALE

[QGEN]

GENERALE
QUADRO

ENERGY METER INVERTER
1

INVERTER
2

AUSILIARI
QUADRO

-AF10

-QF01

AS-P
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-AF10.2 -AF10.3 -AF10.4

+ -

ARRIVO RETE
ETHERNET

SWITCH

iEM
3150

iEM
3250

iEM
3250

iEM
3150

P2

-AF10.1

P1 SR24A-MOD LR24A-MOD
BELIMO

ENERGYVALVE

REC LR24A-MOD LR24A-MOD

SCHEMA FUNZIONALE 005 006
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SCHEMA FUNZIONALE 006 007

T4T3 -BT11 -BT12 -BT13 -BT14 -BT15 -BT16 -BT17

UI 1 13

SONDA MANDATA
BATTERIA

RISCALDAMENTO

UI2 15

SONDA RITORNO
BATTERIA

RISCALDAMENTO
Descrizione

Riferimento UI3 16

TEMPERATURA
RIPRESA

ARIA AMBIENTE

UI4 18

TEMPERATURA
IMMISSIONE

ARIA AMBINETE

UI5 19

TERMOSTATO
ANTIGELO

UI6 21

PRESSOSTATO
DIFFERENZIALE

UI 7 22

SONDA
VOC

UI 8 24

T6T5 DP2TA CO2
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SCHEMA FUNZIONALE 007 008

AO 1 1

MARCIA
INVERTER

1

AO 2 4

MARCIA
INVERTER

2
Descrizione

Riferimento AO 3 7 AO 4 10

-TA04 -TA07
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SCHEMA FUNZIONALE 008 009

UI 1 13

ALLARME
INVERTER

1

UI2 15

STATO
INVERTER

1
Descrizione

Riferimento UI3 16

ALLARME
INVERTER

2

UI4 18

STATO
INVERTER

2

UI5 19 UI6 21 UI 7 22 UI 8 24

-TA04 -TA04 -TA07 -TA07
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SCHEMA FUNZIONALE 009 010

DO1 1

MARCIA
INVERTER

1

DO2 3

MARCIA
INVERTER

2
Descrizione

Riferimento DO3 4 DO4 6

-KF03 -KF06
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TOPOGRAFICO 010 011
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TOPOGRAFICO 011 XX
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